LEGENDA
- RZUT IV PIETRA
Lp. Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia Centrala sygnafizac pozaru e ‘4
4.1 Klatka schodowa Beton 6,20 . -
4.2 Korytarz Lastryko 68,18 Czujka optyczna dymu i ciepta
4.3 Korytarz Terrakota 3,10 Czujka optyczna dymu w przestrzeni migdzystropowej 7
4.4 Schowek Terrakota 1,14 ze wskaznikiem zadzialania
45 wcC Terrakota 12,37 7
4.6 Natryski Terrakota 12,16 Reczny ostrzegacz pozarowy
4.7 Schowek Terrakota 1,47
4.8 Pokéj PCV/Terrakota 16,81 7
4.9 Pokoj PCV/Terrakota 16,62
4.10 Pokdj PCV/Terrakota 16,81 _uu Sygnalizator optyczno—akustyczny 7
4.11 Pokoj PCV/Terrakota 16,88
4.12 Pokoj PCV/Terrakota 16,33 —— | Okablowanie petlowe YnTKSY 1x2x0,8
4.13 Pokoj PCV/Terrakota 15,94 7
4.14 Pokdj PCV/Terrakota 16,34 — * = Okablowanie sygnalizatorw HTKSH 1x2x1
4.15 Pokoj PCV/Terrakota 16,54 7
4.16 Pokgj PCV/Terrakota 16,47 —ll Oprawa oswietlenia ewkuacyjnego zewngtrzna
417 Pokdj PCV/Terrakota 16,66 Ey2 I— |
4.18 Pokoj PCV/Terrakota 16,53 Oprawa oswietlenia ewkuacyjnego wewngtrzna 2x8W
4.19 Pokéj PCV/Terrakota 16,60 EW :M_ \ B
4.20 Pokaj PCV/Terrakota 16,53 ) L . 4 2
421 Pokoj PCV/Terrakota 16.27 przewdd YDYp 3x1,5; obw. ogsiwtlenia ewakuacyjnego | 7
422 Pokoj dyzurnego PCV/Terrakota 16,66
4.23 Pokoj PCV/Terrakota 16,53 _IE
4.24 Pokoj PCV/Terrakota 16,66 Ll g
4.25 Pokdj PCV/Terrakota 16,47 ist jka d I i N
4.26 Pokoj PCV/Terrakota 16,60 %O:w. %~N=E —.M .mmﬁw,_\‘,wmm:mmﬂﬂw _.MM
427 Pokoj PCV/Terrakota | 16,60 , L] proj d U/
4.28 Pokoj PCV/Terrakota 17,33 | 0 w / 7
4.29 Pokdj PCV/Terrakota 13,11 i o. 4/44b
4.30 Kuchnia Terrakota 16,79 | ) ﬂ.cw. 7
4.31 Korytarz PCV 2,75 315 W
4.32 Schowek PCV 1,76 3p |
4.33 Pokoj PCV 11,17 5 W - 7
4.34 Sala PCV 18,42 |
4.35 Pokgj PCV/Terrakota 16,57 - W 7
4.36 Pokéj PCV/Terrakota 16,44 .M 9 Ll
4.37 Sala tv Lastryko/Terrakota] 40,21 h
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Przebudowa budynku Internatu ,A” oraz czes$ci budynku Internatu ,B” Technikum Le$nego

Obiekt: im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy ochrony przeciwpozarowej budynkéw.
Adres: Tuchola, ul. Pocztowa — dz. nr 6004/24
Nazwa rys.: | Instalacja sygnalizacji pozaru i oswietlenia ewkuacyjnego — rzut 4 pietra
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