RZUT PARTERU

Lp. Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia
1 Korytarz Lastryko 12,65
2 Schowek Terrakota 1,59
3 Kuchnia Terrakota 11,49
4 tazienka Terrakota 4,45 LEGENDA
5 Korytarz Terrakota 5,86 izacji
6 Pokéj Parkiet 9.95 Centrala sygnalizacji pozaru
7 Pokdj Parkiet 17,49 N
8 Pokoj Parkiet 8,13 Czujka optyczna dymu j J — E\(I J
9 Pokoj Parkiet 8,03 - — - @u/ \ |
Czujka optyczna dymu w przestrzeni migdzystropowej /\
10 Korytarz Lastryko 29,72 ze wskaznikiem zadziatania /\ /\AH 7
11 Korytarz Panele 5,71
12 Pokéj Panele 11,76 Reczny ostrzegacz pozarowy Ll ——
13 Pokéj Panele 12,14 7
14 tazienka Terrakota 3,06 Czujka ciepla ; e : 4
istn. czujki do wymiany - przetgczy¢
15 Korytarz Panele 2,53 H do petli qo_.mﬁo«<m:m_.<3 wm aczy N 7
16 Schowek hme\"a 2,27 Sygnalizator optyczno—akustyczny
17 Pokdj anele 12,72 2/18
18 Pokgj Panele 6,73 Okablowanie pgtlowe YnTKSYekw 1x2x0,8 1 ON\\_O — WD
19 tazienka Terrakota 5,07 rﬁm ,,‘ 76 2
20 Korytarz Terrakota 8.47 L 5 ) ,/J \\‘, Istn.
21 ¢ azionka Torrakota 365 Okablowanie sygnalizatorow HTKSH 1x2x1 0s.08 - 08.05
Pokdj Parkiet L . !
MM _UM_AM__. _UM”_A__M Awwm EWM ..—N— Oprawa oswietlenia ewkuacyjnego zewnetrzna LED 3W/2H IP65 7
24 Pokoj + aneks Terrakota/parkiet 28.46 . N N _—
5 POk Lastryko 1814 EM m_ﬂ_ Oprawa oswietlenia ewkuacyjnego wewngtrzna LED; min. 3W/2H L] H_
26 Korytarz Panele 6,20 —
27 Pokoj Dywan 14.81 przewéd YDYp 3x1,5; obw. oswitlenia ewakuacyjnego 2 Q .
28 Kuchnia Terrakota 9,76 / : H‘
29 Pokdj Dywan 13,81 PO [O] | prayeisk oddymiania %
30 tazienka Terrakota 298 . R . A % ‘H_
31 Hol + Kl schodowa Terrakota 57,66 PP [H] | proycisk preewietrzanio % & =
32 Wiatrofap Terrakota 6,72 )
33 Korytarz Terrakota 17,89 | AA HH%
34 Pom. plastyczne Panele 3423 3 g L
35| Pom plastycane Pancle 34,10 istn. czujki nr: 051 ... 05.6 0 ]
36 Pom. plastyczne PCV 30,23 . . cesee . F—
37 Sala tv PCV 4533 przetqczy¢ do proj. petli dozorowej nr 01
38 Porn. pedagoga PCV 16.64 _M:M Wﬂﬁ«wmmwiﬂ%%mavﬁa:a 2017 — 7
39 Radio wezet PCV 575 © W Istn.
40 Radio wezet PCV 10,46 obw. Aw na parterze petla dozorowa nr 03 0504 7
M _/\_m@mNM\UON e smmmﬁm AMMN linia_zasilania_opraw_ewkuac. 2 parteru do 3 14 pistra M lstn. istn. centrala CSP 7 N
43 WC damskie Terrakota 8,84 xN_oHMmNamM:%MONM_. \_A.A.Nm.w.ﬂm pietro) mwmm N:Aoo.s typ CSP-35 1
44 WC meskie Terrakota 5,99 . pie ; a
45 Recepcja PCV 9,96 M
46 Recepcja PCV 6,07
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