RZUT IV PIETRA

Lp. Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia o T J
4.1 Klatka schodowa Beton 6,20 _lmOmZ_U>
4.2 Korytarz Lastryko 68,18
4.3 Korytarz Terrakota 3,10 Centrala sygnalizacji pozaru 7
4.4 Schowek Terrakota 1,14
45 WC Terrakota 12,37 Czujka optyczna dymu 7
4.6 Natryski Terrakota 12,16 - — -
4.7 Schowek Terrakota 1,47 Caujka o_&mna_ &a__ 1.38.58_ migdzystropowej
48 Poko] PCV/Terrakota | 16,81 7e wskaznikiem zadziotania 7
4.9 Pokdj PCV/Terrakota 16,62 Reczny ostrzegacz pozarowy
4.10 Pokoj PCV/Terrakota 16,81 7
4.11 _uoxo_. PCV/Terrakota 16,88 Caujka  ciepla
4.12 Pokdj PCV/Terrakota 16,33
4.13 Pokgj PCV/Terrakota 15,94
4.14 Pokdj PCV/Terrakota 16,34 UH_ Sygnalizator optyczno—akustyczny
4.15 Pokoj PCV/Terrakota 16,54 i 7
4.16 Pokoj PCV/Terrakota 16,47 Okablowanie petiowe YnTKSYekw 1x2x0,8
4.17 Pokdj PCV/Terrakota 16,66 . ] |
4.18 Pokdj PCV/Terrakota 16,53 = * = | Okablowanie sygnalizator6w HTKSH 1x2x1 —
4.19 Pokj PCV/Terrakota 16,60 . ) 7 e
420 Pokdj PCV/Terrakota 16.53 EM ..—N_ Oprawa oswietlenia ewkuacyjnego zewngtrzna LED 3W/2H IP65 Z N ! 7
4.21 Pokdj PCV/Terrakota 16,27 — - — - -
4.22 Pokoj dyzurnego PCV/Terrakota 16,66 Ew1[C] | Oprowo oswietenia eviuacyinego wewngrzna LED; min. SH/2H [ —
4.23 Pokoj PCV/Terrakota 16,53
4.24 Pokdj PCV/Terrakota 16,66 przewod YDYp 3x1,5; obw. oswitlenia ewakuacyjnego — ’
4.25 Pokgj PCV/Terrakota 16,47 . s . _ . -
4.26 Poks] PCV/Terrakota | 16,60 praycisk oddymiania I %:v %w_cww%mﬂ%«\ﬁ%%\:ﬂ Ri7staczyc
4.27 Pokdj PCV/Terrakota 16,60 , i H/ f
4.28 Pokdj PCV/Terrakota 17,33 przycisk przewietrzania | Q M; 161 \ 7
4.29 Pokdj PCV/Terrakota 13,11 "
4.30 Kuchnia Terrakota 16,79 ._._ué\_u. ._._u#\_u rozdzielnice pigtrowe | | by 7
4.31 Korytarz PCV 2,75 3%15 W
4.32 Schowek PCV 1,76 30 |
4.33 Pokoi PCV 11,17 . ! L 7
4.34 Sala PCV 18,42 J
4.35 Pokdj PCV/Terrakota 16,57 - W 7
4.36 Pokgj PCV/Terrakota 16,44 e |
4.37 Sala tv Lastryko/Terrakotd 40,21 = h
Razem: | 590,02 n’ ] | 7 7
| Z
7x18 I
: e |
T T T T T
I — — T — — — |
o A 19 ~ N N EW1 o N N N N e
4.13 412 4.1 .10 (2.9) 430 4.33 4.34 { ( 4.37 h=236
/K s pe2at ¢ N> &9 | Aw.TP4/P €39 ¢33 N 439 N N |
h=242
: \
2 4160 |
N
%] N
o ] Omo L= istn. czujki do wymiany - przetgczy 7
I centralka syst. oddymianja~ @ do petli projektowanej nr 04
0 Q 2 0 0 e 0 Q ; / Q - 0 0 . 4/58 ] dal $¢ internat B 7
I 1 alsza czegSsc internatu
5] 5 B 5 B B . ] SR E % :
4178 4779 - . 4784 . ; 7 4748 z 4/55 4/56 .
7| N
2] M 7| ez (a1) i, -
dymo! N B 7| o
. - i EW | - Ul =y v i |
: - AW TP/ ) a o 7 |
o Y/ _”:H__N \/ i o 7
] /\
2| A 0z Al @
| o Olpo/1 A Uz ¢l |
N \ \ \ / f_\ E \\ | / \l / \
| N i (¥l4/46 e i [T 7 ! |
) EW] 0 : Wi e o S3/6 S3/7 7
aw. TP/ [] e _ w.TP4/ Ey w54 T3] [1 ewn
EW] ) 4749 -Ew1 TP4/P Aw.TP4 /P
. Aw.TP4/L Aw.TP4 /P 7
| L { I | I 1 I L I 1 I : 1
N \ \ F _ v N (s f A o ] 88 : \_/H ol \ ' A | A \ u il
\ / a N \J ﬁ\ o) . \ | 2\ ,\ o) L) \ ~ & { / ~2 0 \ | 7
\ n v\ r o)
2 | \ A %] \ / Y| 7 \/ ] ozl \/ () z \
. \ = \ 2] EI30 @ Y S i A k 7
= N _ N\ /\ /\ a /N
7\ a / 7| h=245 7\ ™ %) /| /\
/ \ 2] / / \ %] / \ 1/ \ [ / / \ N S| / - / / \ g
@ 2 7] . O . -
“ o e - a o
“ “ 0 a - 0 0 z 0 0 a 0 Q . 0 a
o<l o o< o } f | —" f } f } f } }
5 5] s 5] s 5] = 95 5] /| s 5] ] s 5] s H
4177 4/76 4/75 4/74 4/73 4/72 4/71 4/70 4/69 4/58 4/67 4/66 4/65 4/64
h=246
_,_lwx.NomFoﬂ_mo opraw| ewkuac.
atkl schodowe]
. P N N S~ 2 |rozdz. TG do 4 pietra B . N o~ S~ P N Y A~ S~
[ ) ¢ ) { ) 4.17 4.18 [/ 440, [/ \ 4.22 ¢ ) [ ) ) 4.27 .28 {
i ey 0 9 1 €19 44 & & 423 & 425 429 ¢23 429
lof

linia przyciskéw oddymiania \\ petla dozorowa nr 03
do recepcji na parterze z parteru do 3 i 4 pigtra

Przebudowa budynku Internatu ,A” oraz czesci budynku Internatu ,,B” Technikum Le$nego

Obiekt: im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy ochrony przeciwpozarowej Internatu "A".
Adres: Tuchola, ul. Pocztowa — dz. nr 6004/24
Nazwa rys.: | Instalacja sygnalizacji pozaru i oswietlenia ewkuacyjnego — rzut 4 pietra
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