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oprawy ewakuacyjne LED 3W z modutem awaryjnym; t = 2H
praca w systemie 'na ciemno z autotestem

posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

Zatgczanie o$wietlenia ewakuacyjnego:
- zanik napiecia w obiekcie (przerwa w zasilaniu, wytgczenie przez wytgcznik gtéwny budynku)
- uszkodzenie w obwodzie oswietlenia podstawowego korytarzy

Schemat dotyczy obwoddw o$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich kondygnacjach

Przebudowa budynku Internatu ,A” oraz czeg$ci budynku Internatu ,B” Technikum Le$nego

Obiekt: im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy ochrony przeciwpozarowej internatu "A".

Adres: Tuchola, ul. Pocztowa — dz. nr 6004/24

Nazwa rys.: | INSTALACJA OSWIETLENIA EWKUACYJINEGO — schemat ideowy

Zesp6t autorski

Funkcja: Imie, nazwisko, uprawnienia Data Podpis
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